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摘要：算电协同是应对人工智能算力需求爆发式增长和全球能源转型挑战的关键路径，发展质量事关“双碳”目标推进、算

力基础设施可持续升级。本文在梳理算电协同发展现状的基础上，辨识了物理基础、使能技术、市场机制、产业生态等层面

的发展挑战，构建了贯通“规划 ‒ 建设 ‒ 运行 ‒ 市场”全链条的算电协同体系框架、涵盖“物理资源 ‒ 数据融合 ‒ 协同优化 ‒ 
应用服务 ‒ 支撑体系”的层次化功能架构。分析了感知、通信、计算、控制、安全等维度的算电协同关键技术，构建了能

效、碳效、协同响应、经济价值等维度的算电协同指标体系，为评价算电协同能力、量化算电协同成效的提供统一基准。剖

析了单元级协同、链路级协同、区域级协同、全局级协同等典型应用场景，明确了算电协同在能效提升、碳效优化、跨域协

同、系统弹性等方面的应用价值。进一步展望了算电协同在架构耦合、技术使能、机制创新、生态培育等方面的发展趋势，

提出算电协同将逐步实践从信息互通到业务协同再到生态融合的螺旋式上升路径。相关内容具有现实性、系统性、前瞻性，

显现了算电协同的战略价值与发展方向。
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Abstract: Computing‒ electricity synergy is a critical pathway to address the explosive growth in artificial intelligence computing 
demand and the challenges in global energy transition. The quality of its development is vital for advancing the carbon peaking and 
carbon neutralization goals as well as the sustainable upgrading of the computing infrastructure. This study reviews the current state of 
computing‒electricity synergy, identifies challenges in terms of physical foundations, enabling technologies, market mechanisms, and 
industrial ecosystems, and constructs a comprehensive computing‒electricity synergy framework spanning the planning‒construction‒
operation‒market chain. Moreover, it establishes a hierarchical functional architecture encompassing physical resources, data fusion, 
coordinated optimization, application services, and support systems. The study also analyzes key technologies in computing ‒
electricity synergy across sensing, communication, computing, control, and security dimensions, as well as an indicator system 
covering energy efficiency, carbon efficiency, coordinated response, and economic value, to provide a unified benchmark for 
evaluating synergy capabilities and quantifying outcomes. Typical application scenarios are explored, including unit-level, link-level, 
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regional-level, and global-level synergies, clarifying the values of computing‒electricity synergy in energy efficiency enhancement, 
carbon efficiency optimization, cross-domain coordination, and system resilience. Further prospects are outlined for trends in 
architecture coupling, technological enablers, mechanism innovation, and ecosystem cultivation, proposing that computing‒electricity 
synergy will gradually advance along a spiral path from information interoperability to business coordination and ultimately 
ecosystem integration. The study demonstrates practicality, systematicity, and foresight, revealing the strategic value and development 
direction of computing‒electricity synergy.
Keywords: computing ‒ electricity synergy; integrated computing power network; computing infrastructure; new power system; 
computing power scheduling; new energy consumption

一、前言

随着大模型技术突破、生成式人工智能（AI）

兴起，算力需求呈爆发式增长，算力基础设施逐步

成为国际性的科技竞争焦点。全球范围内积极投资

算力中心建设，如我国“东数西算”工程、美国

“星际之门”计划[1]、欧盟“人工智能大陆行动”计

划[2]。算力中心持续高速扩张，不可避免地带来电

力消耗急剧攀升，在保障算力供给的同时有效控制

能源消耗成为亟待解决的重大课题[3]。在此背景下，

算电协同理念应运而生，旨在突破计算设施与电力

系统分立运行且能耗单向的传统模式，转而直面高

耗能算力设施规模化发展带来的能效挑战，响应新

型电力系统对灵活调节资源的迫切需求，推动算

力、电力两大系统由“各自为政”转向“协同

共生”[4]。

围绕算电协同这一复杂系统工程，学术界构建

了从顶层战略设计到底层物理技术支撑的多层次研

究矩阵。在理论层面，聚焦算力、网络、能源协同

创新，提出了“算网能”一体化架构，从度量、感

知等维度探讨了研究难点与应用挑战[5]；针对数据

中心的节能降碳，梳理了信息技术（IT）设备能效

优化、供电与制冷系统能耗管控的基本进展，辨析

了绿色能源接入、“算网能”协同规划等数字基础

设施低碳发展的关键方向[6]。也有学者围绕单一环

节或单项技术开展综述，如计算设施与配电网的集

成规划方法[7-8]、先进散热技术[9]、工作负载迁移[10]、

多能互补供能架构[11]，也关注运行调度阶段的“算

力逐绿”策略优化问题[12-14]。尽管如此，现有研究

未能系统性讨论算电跨系统协同的关键使能技术，

也缺乏前沿技术与实用场景的关联验证，导致算电

协同实践仍依赖政策驱动与试点经验，尚未形成具

备内生活力的规模化发展路径。

本文围绕“规划 ‒ 建设 ‒ 运行 ‒ 市场”全链条

构建算电协同体系框架，梳理关键支撑技术的进展

与趋势，分类阐述典型应用场景的运行机理与实践

特征；着力厘清算电协同发展的可行路径，探索算

力与电力智能融合且深度协同的发展模式，推动算

力与电力两类资源在时空维度上的高效适配与优化

配置。相关内容将促进AI、工业互联网等数字经济

关键技术的发展，支持清洁能源规模化消纳、计算

产业绿色低碳转型，为“数字中国”建设、“双碳”

目标推进提供理论支撑与实践参考。

二、算电协同的发展现状与面临挑战

（一）算电协同的发展现状

算电协同是应对AI算力需求爆发式增长、全

球能源转型挑战的关键路径，相应发展具有系统性

融合的鲜明特征。因资源禀赋、政策导向、市场环

境的不同，各国形成了差异化的发展模式。

北美地区在AI和算力产业方面处于领先位置，

算电协同体现出从被动依赖电网到主动构建自给自

足能源体系的发展趋势。面对生成式AI普及带来

算力中心电力需求激增的情况，美国电网已接近承

载极限，出现了因电力短缺而排队等待并网的“幽

灵”数据中心。为此，北美地区的AI基础设施积

极转向自供电模式[15]，逐步形成了企业主导、资本

涌入的市场化发展路径。例如，在得克萨斯州西部

地区开始建设大型数据中心综合体，将集成自发电

能力以避免对公共电网的依赖[16]；微软公司计划采

用核能为数据中心、AI项目供电，谷歌公司积极探

索分布式能源应用[17]；大规模的资本投入也在支持

算力中心自建发电项目[18]。

欧洲在算电协同方面采用了规划主导的发展路

径，通过欧盟层面的统一规划、各成员国之间的协

同来应对算力增长与能源约束的矛盾。欧洲现有的

算力中心容量集中在伦敦、阿姆斯特丹、巴黎、都

柏林等枢纽节点。2025年，欧盟委员会启动“人工

智能大陆行动”计划，提出了7年内将数据中心容

002



中国工程科学

量增加两倍的目标，由此扩充数字基础设施规模。

当前的算力中心计划项目如期实现后，将带来极大

的电力负荷需求[19]。2025 年，美国电力研究院将

“DCFlex计划”扩展至欧洲[20]，探索以算力中心支

持电网的方式优化资产利用并提高互联效率，新建

灵活性中心并整合电网资源，增强运营和部署的灵

活性。

我国算电协同具有国家战略驱动的发展特征，

形成了顶层设计引领、政策体系支撑、实践探索互

动的综合推进框架。2022年“东数西算”工程启

动，国家层面确立了数据中心与电力网一体化设计

的主导方向，将算电协同上升为国家战略；后续政

策逐步深化，形成了全链条政策支撑体系。地方和

企业积极响应，如宁夏中卫、贵州贵安等算力枢纽

采用“源网荷储”一体化模式实现清洁能源就近消

纳，主要通信运营商开发了“息壤”“星罗”等算

力调度平台。整体上，我国算电协同从政策设计转

入工程实施阶段，为应对未来的算电协同系统性挑

战构建了基础条件。

国外以企业自建、规划主导的多元化探索，国

内在顶层战略引领下的系统性推进都表明，全球范

围内算电协同已从概念构想转入规模化实施阶段。

各国通过政策创新、技术融合、商业模式示范，基

本验证了算电协同在提升能源效率、保障算力供

给、促进绿色低碳等方面的良好潜力。不可忽视的

是，当前的算电协同实践侧重物理层面的供电保障

与绿电替代，而对算力与电力两大系统之间实时感

知、双向互动、全局优化的深层次协同关注不够，

依然存在着基础性、系统性的发展瓶颈。这些瓶颈

环节并非单一技术或市场问题，而是贯穿物理基

础、使能技术、市场机制的多维度与复合型挑战，

制约着算电协同向高效、智能、普惠的高级形态

演进。

（二）算电协同面临的挑战

1. 物理基础层面：刚性电网与弹性算力的根本

矛盾

算电协同的底层矛盾源于电力系统、算力系统

在物理本质上的差异性。电力系统是需要时刻保持

功率平衡的物理网络，电能生产、传输、消费具有

高度的瞬时性与同步性，系统稳定性严格依赖物理

定律约束。算力网络则呈现显著的弹性与可调度

性，计算任务具有可中断、可迁移、资源动态伸缩

的特性。这种刚性与弹性的物理属性冲突，构成了

算电协同的底层障碍：将时空分布灵活、功耗动态

变化的算力负载无缝适配至要求功率实时平衡、运

行点严格受限的刚性电网，且不引发电网安全稳定

问题。

2. 使能技术层面：状态感知与协同决策的连通

瓶颈

电网的潮流、频率等电气状态与算力设施的功

耗、任务队列等运行状态分别属于异构数据体系，

缺乏统一、高效的全景感知与融合量测技术而致

“数据孤岛”。在算电协同决策层面，需要在秒／毫

秒级时间尺度上对跨域异构资源进行联合优化调度

的智能算法，不仅能够响应算力需求，而且可以前

瞻性评估并规避对电网运行的潜在风险，支持从数

据贯通到智能决策的能力闭环。现有的技术水平难

以支撑跨域、实时、双向的算电协同控制。

3. 市场机制层面：多元主体与规则体系的适配

困境

市场机制设计是推动算电协同应用的核心环节

之一，但面临多元主体利益与传统规则体系的适配

困境。算电协同生态涵盖电网企业、发电集团、云

服务商、数据中心、广大用户，各自的利益诉求存

在差异。算力、电力两套市场体系在价值尺度、交

易品种、出清机制、结算规则上相互独立，缺乏有

效的价值传导通路。例如，算力调度为电网提供的

灵活性辅助服务价值、绿色电力消费产生的环境溢

价，都难以在现有的市场框架下进行准确量化与合

理分配。设计兼容电能量、算力资源、衍生辅助服

务的统一市场或耦合市场机制，确立公平、透明、

激励相容的利益分配规则，成为制度设计层面的深

层次挑战。

4. 产业生态层面：产业割裂与生态协同的融合

壁垒

电力行业、信息通信产业历经数十年独立发

展，各自形成了高度成熟的技术标准体系、监管框

架、商业文化、产业生态。电力行业强调安全至

上、规范驱动、长周期稳健投资，算力产业则崇尚

创新迭代、敏捷开发、风险投资。这种根植于各自

行业基因的范式差异，引发了基础设施规划、技术

路线选择、数据主权界定、安全责任划分等方面的

协同壁垒。产业各方多局限于自身价值链进行闭环
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发展，缺乏共建共享、共创价值的顶层设计与协同

治理平台。推动算电协同不仅是技术集成过程，更

是深刻的产业生态变革，亟需打破传统行业壁垒，

建立跨领域的信任、共识、协同治理框架。

三、算电协同的体系架构与关键技术

本研究应用系统性思维，提出了算电协同体系

架构，解决算力和电力两类资源在时间、空间、机

制上的错配问题，形成逻辑严密、运转有效的协同

蓝图，支持打破算力与电力行业壁垒并推动两类基

础设施融合。细分出算电协同的体系框架、功能架

构两部分：前者从全生命周期的维度出发确立了宏

观协同机制；后者从技术实现的空间维度切入构建

了从物理资源到应用服务的5层功能架构。两部分

互为表里、紧密关联，共同支撑算力和电力资源的

高效配置与可持续发展。

（一）算电协同的体系架构

1. 算电协同的体系框架

算电协同的体系框架涉及规划、建设、运行、

市场4个层次（见图1）。以系统思维打破算力和电

力系统的传统壁垒，通过战略目标、工程实施、调

度优化、价值机制等维度的协同，贯通从战略布局

到市场交易的全链条业务，最终目标是塑造系统韧

性可靠的新型数字基础设施发展范式。

规划协同作为体系基础层，聚焦算力基础设施

与电力系统在时空尺度上的前瞻性匹配。建立跨行

业、跨区域协调机制，统筹区域算力需求、能源资

源禀赋、网络传输能力等关键因素，形成全国一体

化的“算力 ‒ 电力”协同布局，确保算力和电力在长

期发展目标、地理分布、建设时序上达成最优衔接。

资源禀赋

算力需求

规划协同层
算电规划协同参与主体算电设施空间布局

统筹规划
跨部门协调
标准制定
政策保障

建设时序规划设划规套配施

算力布局
需求画像
网络支撑
对接电力

电力匹配
电网升级
能源供给

打破信息
壁垒

顶层设计逻辑

建设协同层

运行协同层

市场协同层

储能系统冷却系统

分布式能源系统计算与存储设备

数字化建造平台

“源网荷储”一体化建设协同

冷却系统功耗 可再生能源出力

计算负载迁移
制冷功耗动态调整

智慧能源管理系统

降低算力中心PUE

提高可再生能源消纳

共享区域电力设备

算力中心集群

节点电力价格
算力节点灵活性
发电节点出力波动

计算任务时空转移

全国一体化调度平台

区块链技术

算侧力电侧力

绿色算力标签 碳足迹凭证

电力
成本

算力
需求

算电协同定价

绿色算力商品
算力费用
绿色溢价 资本反馈 绿色激励

节点级 区域级 全局级

算力用电溯源 算电协同定价与交易

边缘算力节点

超算中心

通用算力中心

智算中心

输电网络

光伏发电站

储能电站

风力发电站

算力设施

电力设施

2031年
动态优化与韧性提升

2022年
试点探索与框架搭建

2025年
规模推广与全域统筹

计算负载

......

图1　算电协同的体系框架
注：PUE表示电源使用效率。
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协同推动算力基础设施和多元化供能系统的物

理集成与智能化工程，支持开展算力设施和本地多

元化供能系统的一体化设计与建设。统筹设备选

型、容量配置、能源结构等关键环节，构建园区级

综合能源系统，形成多能互补与优化配置能力。推

广应用自然冷却、余热回收等技术，进一步降低算

力中心的冷却能耗。基于物联网、AI技术搭建数字

化建造平台，推动用能设备与算力设施的智能联动

及精细化管理，为运行阶段的算电协同调度筑牢物

理基础条件。

运行协同作为体系核心层，重在推动算力系统

和电力系统的实时互动与优化调控。相应决策过程

融入计算任务的时序特性与可迁移性、电网的实时

潮流与频率状态、动态电价与碳强度信号等变量，

在保障服务质量与电网安全的前提下开展跨区域算

力调度、负荷聚合响应、内部能效优化的协同，以

全面提升系统运行效率和可再生能源消纳水平。

市场协同作为体系价值实现层，通过机制创新

将物理层面的协同转化为可持续的经济激励。建立

基于电力供需关系的算力价格形成机制，推出绿电

与算力耦合的绿色交易品种，探索应用算力消费碳

足迹认证与交易体系。在构建多元化市场交易机制

和商业模式的基础上，算力用户依据电价、碳排放

信息来灵活调整算力使用策略，电力用户通过需求

响应参与算力市场，最终形成可持续的价值循环与

发展生态。

2. 算电协同的功能架构

基于算电协同的体系框架，从顶层设计角度出

发解构了协同范畴与业务逻辑。宏观战略的落地还

依赖中观层面技术路径的精准支撑，以将概念性的

协同关系转化为可执行、可集成的系统功能。进一

步构建了算电协调的分层功能架构（见图2），通过

“物理资源 ‒ 数据融合 ‒ 协同优化 ‒ 应用服务 ‒ 支撑

体系”的层次化模型，对体系框架中的协同理念进

行系统化映射，以连接战略蓝图与工程实施。

具体地，物理资源层作为实体底座，对算力和

电力设施进行统一接入与抽象池化，为建设和运行

阶段的硬件集成提供基础支撑；数据感知和融合层

作为信息枢纽，对算力和电力系统的多源异构运行

数据进行实时采集、轻量化处理、统一语义建模，

以适配规划阶段的基础数据需求，为运行和市场阶

段提供动态数据支撑；协同优化层充当决策核心，

依托智能算法并在时空维度上联合调度计算任务与

电力资源，以实施运行阶段的实时调控，满足规划

电力网络
灵活性服务

安全防护 标准体系 市场机制 政策法规 人才培养

算力中心、边缘节点、终端设备 发电设施、配电网络、储能系统

算电协同一体化网络

能耗、负载、
延迟

功率、频率、
电价

统一数据映像

支持体系层

物理资源层

数据感知和
融合层

算力中心能碳
管理 智慧城市运营 政府监管与

决策支持 工业互联网优化应用服务层

协同优化层 算随电调 电随算用

......

图2　算电协同的功能架构
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阶段的布局优化要求；应用服务层面向最终用户封

装协同价值，提供绿色算力套餐、需求响应合约、

碳足迹报告等标准化服务，支撑市场阶段的价值变

现；支撑体系层横向贯穿全域，为各阶段协同提供

互操作性、安全性、合规性保障，厘清流程与技术

的功能边界，避免要素重叠，确保双架构的动态适

配与逻辑自洽。

（二）算电协同的关键技术

算电协同从逻辑架构迈向实体运行，面临异构

资源泛在接入、数据实时交互、多目标复杂决策、

内生安全防御等挑战，相应功能架构的有效运转需

以各层级关键技术（涵盖感知、通信、计算、控

制、安全等）为支撑。面向功能架构各层级的内在

需求，梳理并分析支撑算电协同的关键技术（见

表1），为后续的技术攻关、路径优化提供基础能力

条件。

1. 物理资源层

（1）异构算力资源池化技术

该技术的核心目标是打破计算资源在物理形

态、架构归属、地理分布方面的壁垒，将中央处理

器（CPU）、图形处理器（GPU）等异构算力资源

抽象并汇聚成全局共享、统一管理的算力资源池。

早期研究集中于硬件虚拟化技术[21]，通过虚拟机对

整个服务器硬件进行抽象并池化CPU资源，但开销

较大、对GPU等加速器支持不佳。近年来，具有轻

量级、高性能优势的容器化技术成为业界主流[22]，

如 Docker[23]、Containerd[24]等容器引擎支持应用运

行环境的隔离与封装，Kubernetes[25]通过设备插件

机制为GPU、现场可编程逻辑门阵列等异构芯片提

供了接入与管理框架，成为异构算力池化的业界标

准方案。研究层面发展了更具通用性的抽象框架

（如硬件抽象层[26]），为上层应用提供统一的异构编

程接口。例如，面向大规模模型的混合并行分布式

训练系统[27]、统一训练框架[28]，支持在不同架构和

软件栈芯片构成的超异构集群上高效执行大语言模

型训练。然而，现有进展较多局限于单一厂商或特

定硬件类型，构建跨架构、跨厂商的统一算力度量

与建模标准仍是研究难点和热点。

（2）弹性功耗管理技术

该技术成为算电协同的核心技术之一，通过动

态调整计算资源的功耗状态并结合先进散热方案，

可在保证服务质量的前提下显著降低系统能耗；涵

盖先进散热、动态电压频率调节（DVFS），二者协

同作用以精细化管控计算系统能效。在先进散热技

术方面，液冷系统因能效比突出而成为高密度算力

中心的优先选择，主要包括冷板液冷、浸没液冷两

种形式，朝着更高效率、更安全可靠的方向发

展[29]。先进的冷板液冷方案重在解决漏液风险、提

升换热能力。为应对下一代超高热流密度芯片的散

热需求，正在研发两相冷板与微通道冷板[30]。浸没

液冷在散热效率、能源利用率方面具有优势，单相

或相变浸没系统采用箱体均流设计、氟化液等冷却

工质，可将数据中心的电源使用效率（PUE）保持

在 1.1 以下，同时解决芯片局部热点问题。例如，

“歧管 ‒ 微射流 ‒ 锯齿微通道”复合嵌入式微流结

表1　算电协同各个功能架构层的关键技术及作用

功能架构层

物理资源层

数据感知和融合层

协同优化层

应用服务层

支撑体系层

关键技术

异构算力资源池化技术

弹性功耗管理技术

多能互补协同调度技术

高速可靠通信技术

边缘智能感知技术

数据轻量化技术

数字孪生技术

算电协同调度优化技术

算电联合定价技术

绿色溯源技术

网络安全技术

隐私计算技术

作用描述

将异构算力抽象汇聚为全局共享、统一管理的算力资源池

实现计算系统能效的精细化管控

为算力设施提供可靠的电力保障

保障算电协同所需的实时数据交互和精准控制

对海量异构电力数据和计算设施状态数据的就地采集与初步分析

降低数据在传输、存储及后续处理过程中的资源占用，提升数据的信息密度

精准刻画算 ‒ 电系统动态运行状态

通过计算任务与电力资源的协同规划与动态调配，降低运营成本提高能效

构建算力与电力的价值关联及价格传导路径

追踪算力设施电力来源，量化绿色属性与碳排放

应对数据流与能量流深度交互及实时调控带来的安全风险

保护算力和电力敏感数据不泄露
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构，仅以单相水作为冷却介质即可实现3000 W/cm2

的超高热流密度芯片散热，也将冷却功耗降低至

0.9 W/cm2[31]。在DVFS技术方面，动态调节处理器

的电压及频率并与实时计算需求匹配，以达到节能

目标[32]。在算电协同框架下，DVFS的作用进一步

深化，面对紧密耦合的计算任务调度、电网实时状

态，从单一的处理器节能手段演进为系统级资源协

调的关键机制。然而，弹性功耗管理在预测可靠

性、液冷规模化部署成本、环境保护风险、芯片级

散热集成等方面仍面临挑战，需开发智能预测算

法、高效散热材料、新型热管理架构，推动算力、

电力、供冷系统的一体化协同。

（3）多能互补协同调度技术

该技术优化并灵活调度“风光热储”等多元能

源系统，平抑新能源出力波动，为算力设施提供稳

定的绿色电力保障，支撑算电协同系统可靠运行。

多能互补应用研究聚焦光伏、风电、储能构成的系

统并以电加热、储热为辅助，能够优化设备装机容

量、评估系统发电经济性[33]，在实际应用中展现出

良好价值。在绿电智算融合智能微电网示范项目

中，应用“风光储充+算力中心”的协同模式并开

展智慧调度，实现算力中心 100%的绿电消纳、运

营成本的大幅降低[34]。学术层面探索侧重构建“风

光储”为核心的多元能源系统容量配置与运行优化

模型[35-36]。然而，多能互补调度过程中存在多时间

尺度协同、不确定性建模两方面难题：针对前者，

主要以耦合日前全局规划、日内／实时滚动时域优

化的方式，缓解刚性负荷与可再生能源发电的时序

错配问题[37]；针对后者，多进行数据驱动的鲁棒建

模（利用非参数化方法挖掘源、荷分布特征，构建

自适应不确定集，降低多能互补调度的保守性冗

余）[38]，风险约束关系构建（引入条件风险价值等

指标，对电力缺供等越限风险进行量化与控制）[39]。

（4）高速可靠通信技术

该技术支持构建低时延、高可靠、大带宽的通

信网络，确保电力生产、传输、消费等环节与计算

设施之间的实时数据交互与精准控制，形成能源

流、算力流的融合通道。建立算电协同系统的通信

基础设施，支撑广域协调控制、分布式算力调度等

核心应用，具体涉及四方面：依托时间敏感网络等

机制构建确定性网络，为关键业务提供微秒级的时

间同步与确定性的时延保障[40]；应用第五代移动通

信（5G）及演进技术的超可靠、低时延通信与网络

切片能力，为算电协同系统提供灵活的无线连接能

力[41]；基于光传送网等架构形成光通信能力，构建

电力骨干通信网络，支持太比特每秒级传输带

宽[42]；部署软件定义网络，通过网络资源智能调度

与集中管控提升算电协同系统的运行效率[43]。算电

协同对通信网络的要求并不是简单提升带宽或降低

时延。电力业务强调确定性、安全性、连续性，算

力业务关注弹性带宽、突发流量承载，二者在业务

逻辑和控制要求上并不一致；通信链路出现拥塞、

抖动或者指令延迟，可能直接影响算力迁移效果甚

至干扰电网的负荷响应。后续，应从单项通信能力

提升转向面向算电协同业务的确定性承载、弹性切

片、跨域互操作与安全隔离，形成可同时支撑电力

控制、算力调度、市场信息交互的通信基础能力。

2. 数据感知和融合层

（1）边缘智能感知技术

该技术面向智能传感设备与边缘计算节点部

署，支持海量异构电力数据、计算设施状态数据

的就地采集与初步分析，满足算电协同对数据处

理的实时性、低延迟、高可靠性要求。不仅显著

减轻了云端数据中心的传输与存储压力，而且支

撑了配网故障诊断、局部无功补偿、分布式能源

波动调控等关键业务的毫秒级自主快速响应，构

成算电协同系统稳定运行的本地化决策基础。主

要围绕硬件、平台、算法等层面形成边缘智能感

知先进解决方案。在硬件层面，集成机器学习核

心或专用神经网络处理单元的智能传感器、微控

制器成为主流[44]，可在数据源头直接执行实时分

析与事件判别，显著降低系统功耗与响应时延。

在软件与平台层面，以英伟达 Holoscan 为代表的

开发框架与工具链较为成熟，提供了模块化、自

动化的模型优化功能，降低了边缘AI应用的部署

与管理难度，支持高效可靠的“感知 ‒ 决策”闭

环。在算法方面，边缘轻量模型、云端大模型协

同机制成为前沿热点。应用硬样本挖掘机制，支

持边缘设备处理常规任务，而仅将复杂场景上传

至云端大模型进行深度分析[45]，可在严苛资源约

束下平衡感知精度与响应效率，为算电协同系统

应对未知及复杂工况提供感知能力。

（2）数据轻量化技术

该技术在信息价值不显著损耗的前提下对原始
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数据进行“去冗余”“提纯”，以降低数据在传输、

存储、处理过程中的资源占用，为决策分析模块

提供更高质量的数据输入、优化算电协同系统的

综合效能。基于字典编码、差分编码等经典算法

的无损或有损压缩方法仍是基础手段，广泛应用

于物联网传感数据包的初步处理。随着机器学习

的发展，学习型压缩框架[46]能够利用数据的时间

和空间相关性，自适应识别运行数据中的冗余结

构，通过存储预测残差、模型参数即可实现远高

于传统方法的压缩比与随机访问效率[47]。为了满

足边缘侧部署AI模型的需求，AI模型自身的轻量

化也成为研究热点[48]。算电协同场景下的数据轻

量化不宜简单追求压缩比，这是因为电网扰动、

算力负载突增等事件虽然出现频率不高，但是参

与决策的价值较高。数据轻量化应围绕不同业务

目标展开，如强调安全控制类数据的保真与实时、

能效和碳核算类数据的长期可用、边缘决策类数

据的本地提取与事件触发上传。未来可建立面向

算电协同业务语义的数据提纯机制，兼顾通信效

率、数据质量、决策可靠性。

（3）数字孪生技术

该技术可将物理系统的刚性约束、计算任务的

弹性需求进行实时闭环的智能匹配，在算电协同体

系中发挥着认知中枢的关键作用，即构建与物理系

统同步演进的高保真虚拟镜像，开展电力网络、算

力设施动态状态的精准刻画与前瞻推演。例如，深

圳市在123座5G基站部署了“数字孪生机柜+虚拟

电厂”平台，在应用轻量化孪生模型后，自动将可

延迟的边缘计算任务调度至光伏大发时段，实现本

地用电削峰 18%、能耗降低 7%[49]。数字孪生技术

正在从精确建模向智能认知转型，基于物联网传感

器、流处理平台的动态建模成为基础能力，以语义

建模与AI代理的融合作为研究前沿[50]。采用NGSI-

LD等标准构建语义化模型[51]，系统组件具备自我

描述与互操作能力，为AI代理的模块化部署创造

了条件。引入代理型AI，推动数字孪生从辅助决策

向自主执行演进，能力成熟后将承担相当比例的日

常运营决策任务[52]。

3. 协同优化层

应用算电协同调度优化技术，实施计算任务、

电力资源的协同规划与动态调配，以降低运营成本

并提高能效。根据调度范围与控制域的不同可划分

为算力中心内部协同调度、跨算力中心的广域协同

调度两个层次。

在算力中心内部协同调度层次，单一算力中心

或计算集群内部的资源与能耗精细化管理是研究重

心。将电力成本、可再生能源的波动性供应作为关

键决策变量，据此动态调整计算负载分布，如应用

负载均衡算法将可延迟的批处理任务迁移至电价低

位或可再生能源充沛时段执行[53-56]。

在跨算力中心的广域协同调度层次，相关研究

关注广域时空尺度上算力和电力的全局协同优化，

分为碳感知任务调度、电网需求响应两方面：前者

通过广域任务路由机制，将可迁移计算任务引导至

可再生能源富集、电力成本更低的区域执行[57]；后

者将分布广泛的算力中心集群整合为电网中一类灵

活可控的聚合负荷，在电网负荷高峰或可再生能源

消纳困难时期协同调节总用电功率以参与调峰、调

频等辅助服务，在提升电网稳定性的同时获取经济

收益。

两个层次的协同调度均需要在算力服务质量、

成本等相互冲突的目标之间进行动态权衡，这是算

电协同调度优化技术的难点。基于随机优化的在线

控制方法[58]、深度强化学习方法[59]是解决该难点的

主流方法：前者利用精确的数学模型获得严格满足

约束的方案，后者从大量数据中进行学习进而获得

自适应权衡策略。

4. 应用服务层

（1）算电联合定价机制

算电联合定价机制作为新型的资源协同模式，

通过构建算力、电力的价值关联与价格传导路径，

推进优化资源配置、引导绿色消费的双重目标。中

国南方电网有限责任公司研发的算力 ‒ 能耗映射模

型，支持算力任务与电力消耗动态关系的量化分

析，将电力市场的时空价格信号精准内化为算力服

务的成本要素，形成可灵活响应市场变化的动态算

力定价策略[60]。由此引导算力运营企业基于实时电

力成本及时调整算力服务报价与服务器集群的负荷

分配策略，通过市场化手段激发算力负荷参与电网

调峰的积极性。算电联合定价机制的应用瓶颈在于

参与主体的利益诉求存在根本性的非一致性：电网

侧追求运行安全，算力运营商关注成本控制与服务

溢价，绿电供应商追求获取低碳溢价，终端用户期

望服务质量与综合成本尽量平衡。由此引发定价决
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策与收益分配的多重矛盾[61]。现有研究主要采用博

弈论构建分析框架，如多主体Stackelberg主从博弈

模型[62]、融合随机规划、Nash-Harsanyi讨价还价理

论的博弈模型[63]。然而，主从博弈通常预设固定的

层级权力结构，难以刻画对等主体之间的灵活互

动；合作博弈虽然可以寻求联盟最优，但求解过程

伴随极高的计算复杂度。两类范式均难以适配未来

大规模算电协同系统对实时、高频、动态定价的迫

切需求，亟待方法论的创新突破。

（2）绿色溯源技术

该技术支持建立数字化的环境价值核算体系，

精准追踪算力设施消耗电力的来源并量化绿色属性

与碳排放；为算力产业的绿色低碳发展提供了关键

的数据基础，支持应用服务层出具有公信力的绿电

消费证明，在有效应对国际碳壁垒挑战的同时，消

除传统绿证模式下可能的“漂绿”质疑。相关研究

主要围绕两条技术路径展开：基于电力交易凭证的

溯源方法[64]，分析用户的购电合同与结算数据，以

经济流为依据进行电能的来源认定与绿色属性分

配；结合区块链的增强型溯源方案[65]，将绿电生

产、交易、传输、消费的关键数据在链上进行不可

篡改的存证，提升溯源结果的可信度与透明度[66]，

支持绿电消费记录的国际互认。在技术标准逐步统

一、国际互认机制完善后，绿色溯源技术将超越算

电协同体系中的工具角色，演进为全球能源转型过

程中具有基准意义的价值共识机制，从而推动数字

基础设施、能源系统在低碳转型路径上的深度协同

与互促发展。

5. 支撑体系层

（1）网络安全技术

算电协同的本质是数据流、能量流的深度交互

与实时调控，这种高度互联与自动化特性带来了安

全方面的挑战。现有的工业防火墙、逻辑隔离、入

侵检测等技术为边界防护、访问控制、异常识别等

提供了基础支撑[67]，如国家电网有限公司在“源网

荷储”项目中采用相关技术，在绿电占比为65%的

情况下保障了数据中心的安全运行，但整体上仍以

单域防护、静态防御为主，不足以适应算力系统与

电力系统跨域互联、动态调度、实时控制的协同特

征。发展算电协同网络安全技术，并非是传统安全

手段的简单叠加，而在于研究面向“网络 ‒ 物理”

融合场景的协同防护机制；重点突破多域身份信

任、异常行为实时感知、攻击影响动态隔离、系统

自主恢复等关键问题，构建兼顾实时性、联动性、

韧性的内生安全体系。

（2）隐私计算技术

算电协同系统的精确负荷数据与拓扑结构、用

户侧的用电行为模式、算力中心的能耗信息等较为

敏感，在传统共享模式下存在泄露风险。安全多方

计算、联邦学习、差分隐私等隐私计算技术[68]，为

解决数据隐私保护、协同计算优化之间的矛盾提供

了条件，但在算电协同场景中面临计算效率、通信

时延、数据异构、可信验证等约束。从实时调度和

动态控制需求的角度看，隐私保护强度、优化效

果、系统响应速度之间尚未取得有效平衡。整体来

看，当前的隐私计算技术并非单项方法能力不足，

而是尚未与算电协同的运行机理深度融合。未来应

重点研究面向实时协同调度的分层隐私保护架构，

构建兼顾隐私安全、计算效率、决策性能的协同优

化机制。

（三）算电协同的指标体系

算电协同是涉及能源、信息通信领域的复杂系

统工程，技术落地、市场推广、规模化发展应以协

同效果的量化评估为依据，而这是当前研究的薄弱

环节。对照算电协同体系架构的核心目标，结合现

行政策要求、相关行业标准、典型实践案例，梳理

出覆盖能效提升、碳效优化、跨域协同、经济价值

等维度的算电协同指标体系（见表3），为当前亟待

开展的协同效果评估、进一步的深化研究提供基础

条件。

四、算电协同的典型应用场景与案例分析

随着“东数西算”工程全面启动、“双碳”战

略深入推进，算力基础设施与电力系统的深度耦合

成为必然趋势。算电协同作为匹配发展目标的核心

范式，可根据协同范围与层级，构建多层次、多维

度的算电协同应用生态：始于单个数据中心的内部

精细化管控（单元级协同），延伸至支撑算力流动

的高可靠网络连接（链路级协同），演进为区域集

群内资源的池化共享与互备调度（区域级协同），

促成国家层面算力与电力基础设施的顶层统筹与双

向互济（全局级协同）。

009



算电协同技术与应用发展研究

（一）单元级协同

单元级协同（见图 3）聚焦单个算力中心内部

的精细化能源管理，以实现算力中心自身的节能降

耗、绿色电力使用比例的有效提升为核心目标，成

为应对挑战的实践起点。在这一场景下，算力中心

不再是被动的电力消耗单元，而是可与电网进行智

能互动的灵活负载。在算力中心部署智能能源管理

系统（EMS），实时监测 IT负载、制冷系统、储能

装置、本地绿电设施等的运行状态。基于AI算法

预测并调度工作负载，在绿电充沛、电价较低的时

段加大计算任务处理量，同时动态优化制冷策略以

降低功耗；在绿电不足或电网供应紧张时，适度削

减非紧急任务、启用储能设备，保障关键负载运

行，以平滑用电曲线、降低对传统化石能源的依

赖。由此降低运营成本、减少碳排放，直接提升绿

电在算力中心总能耗中的占比，加快算力中心的绿

色转型。

国内外的标杆算力中心深度部署EMS，构建了

“感知 ‒ 决策 ‒ 执行 ‒ 反馈”闭环的技术体系。广州

联通互联网数据中心应用了华为 iCooling@AI能效

优化系统[69]，依托预训练的多维度负载预测模型，

将智能EMS与本地分布式光伏电站的出力曲线进

行毫秒级联动，可提前 1 h预判午间光伏大发时段

的绿电供应峰值。整合 IT负载、制冷设备、光伏

出力等多源异构数据，打破了传统算力设施与电力

系统的“数据孤岛”，解决了状态感知、协同决策

的连通瓶颈。在决策执行层面，可自动触发 IT集

群的任务调度机制，优先将批处理计算、数据备份

等非实时任务分配至空闲算力节点，以最大化承接

绿电资源；基于机房内 30个核心传感器采集的冷

通道温／湿度、气流压力等动态数据，应用AI算

法实时调节冷机群负载与风机频率，使制冷系统能

耗与绿电供应节奏适配。该数据中心全年绿电消纳

量提升 18%，年度节约电力 1.324×107 kW·h，灵活

可再生能源发电系统

灵活电力资源

电源 储能

发电和储能设备
智能控制

计算和制冷设备

预测与需求优化 实时监控 智能策略

智慧能源管理系统

PUE下降 CO2

成本降低

制冷系统

降低模型
部署成本

任务调度系统

动态优化与控制

图3　单元级算电协同过程

表3　算电协同的关键指标及含义

一级指标

能效协同

碳效协同

协同响应

经济价值

二级指标

电源使用效率

绿电消纳率

算力碳强度

任务迁移响应延迟

电网负荷调节响应速度

算力成本降低率

电力成本节约率

指标含义

算力中心能源效率，是建设、运行阶段的核心能效指标

算力设施对绿色电力的消纳能力，是“电随算用”的直接体现

单位算力的碳排放水平

跨域算力调度的实时性，是“算随电调”的响应指标

算力设施对电网指令的灵活性，是双向协同的弹性指标

算电协同对算力服务成本的优化效果

协同调度（如错峰、绿电直供）带来的电力成本优化
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负载响应能力使电网峰谷时段用电波动幅度降低

23%[69]。

商汤临港智算中心部署了算电协同平台，应用

能源大模型将绿电预测准确率提升至88%[70]，可精

准识别云层遮挡、短时阵风等导致的绿电出力骤降

风险，贯通了感知、决策等关键环节。算电协同平

台采用的调控策略为：在绿电充沛时段，应用动态

负载调度算法将1 MW电力产出的有效算力从行业

均值的200 P提升至350 P，并与储能装置联动（以

充电方式消纳冗余绿电）；当绿电供应出现缺口时，

通过算力优先级排序机制优先保障AI训练与核心

业务负载的稳定运行，再对非核心算力资源实施动

态降频或关停，辅以储能系统放电，确保用电曲线

的平滑过渡。相关工程实践使智算中心的绿电占比

稳定维持在32%，也将年度PUE优化至1.28的超低

水平[70]，验证了单元级场景下算力柔性调节与储能

联动来破解物理基础矛盾的有效性。

（二）链路级协同

链路级协同围绕连接算力与电力节点的核心通

道（电力通信网），为未来的全国一体化算力调度

构建高速、可靠、智能的数据传输路由。电力系统

自身拥有覆盖全国、深入基层的专用通信网络，主

要承载电网控制、保护、监测等关键业务。在算电

协同框架下，链路级协同的核心任务是对电力通信

网的资源进行高效整合与智能化升级，以承载东西

部地区数据中心之间的海量数据迁移、备份、渲染

等算力任务流量，支撑全国范围内算力资源的高效

流动。

结合当前的算电协同行业进展看，链路级协同

尚未形成真正落地的应用案例，发展滞后的原因在

于技术适配不足、标准体系缺位。在技术适配层

面，电力通信网采用同步数字体系／准同步数字体

系协议架构，主要面向电网安全稳定控制业务，具

有硬实时性设计的特点，并不适应算力迁移场景对

弹性带宽调度、突发流量承载的需求。虽有企业探

索将 5G网络切片应用于电力场景，但研究局限于

电网业务优化，并未延伸至电力信号与算力指令一

体化传输的综合场景。在算电协同技术兼容性方面

仍未形成可靠的解决方案。在标准体系层面，缺乏

统一的算电协同链路资源调度规范，涉及电力通信

网的资源归属界定、算力传输优先级划分等核心技

术标准均未明确，标准空白直接制约企业开展规模

化算电协同实践的可行性。整体上，链路级协同处

于从概念验证向工程落地过渡的筹备阶段，有待技

术突破、标准建立、场景需求等方面的共同助力才

能促进全面发展。

（三）区域级协同

区域级协同将发展视野扩展至地理区域内多个

算力中心构成的集群，着力打破算力与电力系统在

区域范围内的管理壁垒，构建统一调度、弹性响应

的资源共同体（见图4）；可视为在单元级协同的基

础上，进一步破解物理基础挑战、使能技术挑战的

实践场景。在实时感知并分析区域内算力负载、清

洁能源发电、电网运行状态等信息的基础上，对可

迁移的算力任务进行时空再分配，引导计算任务向

绿电充沛的时段与节点集中，同时利用规模化储能

设施开展能源充裕时储电、算力高峰时放电。运用

区域级协同机制，将原本各个算力中心独立配置的

冗余电力保障整合为区域层面共享共用的弹性资源

池，不仅能够降低单点设施的冗余电力投资与运维

成本，而且可以提升清洁能源的就地消纳率与区域

整体能效。

上海临港算力中心集群聚集了 8座大型算力中

心，依托上海市虚拟电厂运营管理平台的专属模

块，建立了“电力调度 ‒ 算力迁移 ‒ 碳排放监测”

一体化的协同机制[71]。在电网用电高峰时段，接收

到电网调峰指令后仅用 3 min便将临港某智算中心

的AI推理任务平稳迁移至位于湖北省十堰市的算

力节点；在区域尺度上将分散的弹性算力资源整合

为可统一调度的虚拟调节资源，再以负荷迁移的模

式，化解了刚性电网与弹性算力的根本性矛盾。在

调度过程中，系统通过 400 G全光链路将数据传输

时延控制在 20 ms以内，实时计算迁移后临港算力

中心集群的负荷削减量、绿电消纳比例；单次调峰

响应可削减4 MW用电负荷，相当于为区域电网新

增1座小型调峰电站。这种算力调度与电力调峰的

深度耦合，不仅验证了算力作为可调节资源的可行

性，更是走通了区域级协同服务新型电力系统的实

施路径。

（四）全局级协同

全局级协同是最高层次的算电协同愿景，追求
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算力网、电力网在国家层面的融合运行，支持电力

资源、算力资源在超大空间尺度上的协调与互济。

这意味着两类基础设施网络不再独立规划和运营，

而是作为一个整体进行调度和优化。在此场景下，

国家级算力调度平台、电力调度平台将进行数据互

通和联合决策：后者将全网的电价信号、新能源预

测、网络拥堵情况等信息实时共享给前者；前者根

据实时共享信息，引导计算任务向电力充足、绿电

比例高的节点流动。此外，当电网出现波动、需要

削减负荷时，算力网可以作为良好的柔性负荷资

源，以暂时关停部分可中断计算任务的方式响应电

网需求并为电网提供调峰服务。

中国南方电网有限责任公司建立的“电碳算”

协同运营系统代表了我国算电协同全局级协同的实

践进展[60]，采用确定性网络技术接入全国一体化算

力网，构建了国家级电力调度平台、算力调度平台

的双向数据互通及联合决策体系；研发了电算耦合

计量表、“算 ‒ 电 ‒ 碳”映射模型，支持算力任务、

电力资源的精准量化匹配，为市场机制落地提供了

基础能力支撑；与全国统一电力市场深度联动，可

实时获取全网出清电价、新能源出力预测、电网负

荷状态等数据。在广东省、贵州省、江苏省三地跨

域调度测试中，通过电价信号引导了约 500 kW·h

智算任务从广东省的高峰时段转移至贵州省的低电

价区域，实现电费降低36%，同步提高了绿电消纳

比例。应用电碳协同监测机制，生成算力任务全流

程碳足迹画像，通过绿电绿证交易开展碳排放跨域

溯源与互认，为绿色溢价的产生与传导提供了载

体。在电网负荷高峰时段，引导非核心算力任务关

停以释放柔性调节资源，探索了算力参与电网辅助

服务的收益路径。

五、算电协同的发展趋势

算力网络、电力网络作为支撑数字社会、清

洁能源转型的关键基础设施而呈现紧密关联性，

但二者在技术体系、运营模式、监管框架上长期

独立发展构成了融合发展的现实挑战。算电协同

的未来演进并非追求机械式的系统合并，而是在

保持核心系统独立性、安全性的前提下，通过架

构耦合、技术使能、机制创新、生态培育，逐步

实践从信息互通到业务协同再到生态融合的螺旋

式上升路径。

（一）架构演进：发展“通算能”融合的泛在智慧

基础设施

未来城市与数字社会的基础将不再是各自独立

的通信网、电力网、计算中心，而是三方面融合形

成的“通算能”一体化基础设施。这一演进并非追

求通信网、电力网、计算中心在物理层的硬性整合，

算力中心 算力中心

算力中心

光伏发电站
风力发电站

储能电站
共享能源资源池

共享能源资源池

计算任务向绿电
充沛节点迁移

图4　区域级算电协同过程
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而是在保持各自网络架构独立性并继续实施专业管

控的前提下，通过标准化接口和协同平台推进逻辑

与资源层面的深度耦合。基础设施的节点将演化为

具备多维状态感知、信息交互能力的智能体，形成

分布式、可调度的虚拟资源池。由此打破传统基础

设施功能单一的局限，将信息的获取、处理以及能

量的传递融为一体，进而以极高的综合能效支撑全

域自动驾驶、大规模数字孪生等未来社会应用场景。

（二）技术突破：构建全局 ‒ 边缘协同的算电一体

化调度引擎

加快调度层面的技术突破，构建全局 ‒ 边缘协

同的算电一体化调度引擎，促成算力与电力资源

的高效匹配。以电力系统数字孪生、算力意图感

知为核心功能，构建全局优化框架，以实时解析

电网拓扑、潮流分布、可再生能源波动，精准识

别异构计算任务的能耗特征、时序约束、可中断

特性。建立算力负荷柔性可调度模型，将异构分

布式计算任务抽象为具有时空可调特性的虚拟储

能资源，构成细粒度的电网可调度单元。引入多

目标智能决策机制，塑造算力负载的时空功率，

以动态追踪可再生能源出力，将原本无序的算力

高峰转化为支撑电网稳定、促进绿电消纳的智慧

柔性负载。以算电两网资源在调度层面的闭环互

动与价值最大化，驱动形成算力与电力双向耦合、

动态均衡的协同新范式。

（三）机制创新：建立算电一体化市场激励机制与

标准体系

算电协同的可持续发展依赖以机制创新激活系

统内生动力，需要构建可精准刻画“算电碳”综合

价值的先进市场形态。基于区块链的分布式自治组

织与智能合约，将逐步承担算力任务与绿色电力份

额的自动匹配及点对点交易，形成可编程、可组合

的“算电商品”。激励机制将从单一的经济补贴方

式，演进为融合绿色电力消费凭证、碳足迹积分、

算力贡献度的多元化激励模型，让参与方在多维协

同中获得复合收益。可优先建立覆盖资源度量、市

场交易、系统互操作、安全与隐私保护的标准体

系，将之作为技术互联的基础、构建算电统一市场

的前提，为算力与能源作为新型数字商品的自由流

通提供必要支撑。

（四）生态重构：打造算电协同的宏观政策支撑

环境

算电协同的规模化落地既取决于单点技术突

破，又依赖稳定、可预期的宏观政策与产业环境。

建议由国家相关主管部门联合，牵头制定分阶段、

可操作的国家级发展战略与实施路线图，明确从信

息互通到业务协同再到生态融合的演进路径；健全

跨部门协调机制，打破算力与电力行业之间的管理

壁垒。设立国家级算电协同重点研发项目，集中攻

关跨系统协同调度、高精度联合仿真、安全互操作

协议等关键技术。优先在“东数西算”国家枢纽节

点、新型电力系统示范区部署集成应用示范工程，

形成可复制、可推广的系统解决方案与商业模式，

加速创新成果的规模化应用。建立科学的监管与评

估体系，对算电服务全链条的能效、碳效、安全

性、经济性等进行动态监测与可信评估，为系统长

期稳健运行与持续优化提供制度保障，促进生态效

能的长效发挥。

六、结语

算电协同是衔接数字经济、能源转型的关键枢

纽，发展质量事关“双碳”目标推进、算力基础设

施可持续升级。本文面向算电协同这一复杂系统工

程，阐释了在破解算力设施能耗增长、电力系统低

碳转型双重困境方面的核心价值，提出了贯穿全生

命周期的体系框架与分层功能架构，分析了关键技

术体系，厘清了由四级场景构成的应用生态，讨论

了架构、技术、机制、生态等方面的发展趋势。相

关内容具有现实性、系统性、前瞻性，显现了算电

协同的战略价值与发展方向。

着眼中长期发展，算电协同领域还需持续探

索应用、攻克关键技术。突破异构算力跨架构、

跨厂商的统一度量及建模等技术难点，支撑弹性

功耗管理、多能互补调度的一体化协同优化。推

动数字孪生与大模型、边缘AI的深度耦合，提升

算电协同系统的动态感知能力、前瞻决策精度。

发展“算电碳”动态边际价值核算模型与多边智

能合约技术，解决绿色价值传导与利益协调难题。

以技术突破和创新应用为重点，推动算力和电力

系统从局部协同迈向全局智能耦合，保障算电一

体化健康发展。
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